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Turbilhão

Plataforma 
Vibratória

Turbilhão Turbilhão

Projeção Marquise

A = 60.26 m²
Salão de Ergometria

A = 33.37 m²
Sala de Turbilhão

A = 32.34 m²
Sala de Pilates

A = 4.14 m²
Box de Atend. 02

A = 4.02 m²
Box de Atend. 01

A = 4.08 m²
Box de Atend. 03

A = 4.11 m²
Box de Atend. 04

A = 4.11 m²
Box de Atend. 05

A = 4.14 m²
Box de Atend. 06

A = 4.08 m²
Box de Atend. 07

A = 4.17 m²
Box de Atend. 08

A = 4.09 m²
TI

A = 4.09 m²
Box de Atend. 09

A = 4.17 m²
Box de Atend. 10

A = 4.17 m²
Box de Atend. 12

A = 129.18 m²
Ortopedia

A = 172.45 m²

Salão de

Neuropediatria

A = 146.61 m²
Varanda

A = 4.36 m²

Vest. Masculino

Pacientes

A = 4.38 m²

Vest. Feminino

Pacientes
A = 5.58 m²
Box de Atend. 13

A = 6.01 m²
Box de Atend. 14

A = 6.00 m²
Rouparia

A = 6.02 m²
DML

A = 5.92 m²
Utilidades

A = 10.10 m²
Vestiário Fem.

A = 19.16 m²
Copa

A = 25.30 m²
Sala de Avaliação

A = 183.07 m²

Recepção 100

Lugares

A = 9.75 m²
Sala Coordenação

A = 11.42 m²
Banheiro feminino

A = 11.17 m²
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A = 12.50 m²
Sala de Medidas

A = 7.58 m²
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A = 4.13 m²
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A = 32.80 m²
Arquivo

A = 16.17 m²
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Concessão

A = 16.05 m²
Sala das Secretarias

A = 11.46 m²
Sala de Serv. Social

A = 15.42 m²
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A = 10.01 m²
Vestiário Masc.

A = 20.50 m²
Circulação

A = 13.34 m²
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A = 7.11 m²
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Tomada média 10a, H=100cm, em cx. 4"x2" na parede - 220V-10A 
(FNT) modelo PADRÃO BRASILEIRO.

Tomada baixa 10a, H=40cm, em cx. 4"x2" na parede - 220V-10A (FNT) 
modelo PADRÃO BRASILEIRO.

Tomada alta 10a, H=200cm, em cx. 4"x2" na parede - 220V-10A (FNT) 
modelo PADRÃO BRASILEIRO.
Tomada dupla baixa 10a, H=40cm, em cx. 4"x4" na parede - 220V-10A 
(FNT) modelo PADRÃO BRASILEIRO.

DESCRIÇÃOSIMBOLOGIA

Tomada média  20a,H=100cm, em cx. 4"x2" na parede - 220V-20A (FNT) 
modelo PADRÃO BRASILEIRO.
Tomada para Turbilhão, verificar o Manual do Fabricante (Turbilhão 
Standard THG-180 e THG 30)

Disjuntor exclusivo para Turbilhão

Tomada dupla média 10a, H=100, em cx. 4"x4" na parede - 220V-10A 
(FNT) modelo PADRÃO BRASILEIRO.

Ponto para Ar-condicionado Split

Tomada tripla baixa 10a, H=40cm, em cx. 4"x4" na parede - 220V-10A 
(FNT) modelo PADRÃO BRASILEIRO.

Ponto para entrada HDMI

Totem de tomadas profissional

imagem de referência - totem de tomadas

Tomada média, H=100cm, em cx. 4"x2" na parede.

Tomada média para telefone e rede, H=100cm, em cx. 4"x2" na parede.

Tomada média TV, H=100cm, em cx. 4"x2" na parede.

Tomada baixa TV, H=40cm, em cx. 4"x2" na parede.

Tomada média T'V, H=200cm, em cx. 4"x2" na parede.

Tomada baixa  para telefone e rede, H=40cm, em cx. 4"x2" na parede.

Av. C-255, n° 400, sl. 419 -Ed. Eldorado Business Tower, 
Setor Nova Suiça, Goiânia - GO, CEP 74.280-010.

Tel: (62) 98102-9547 / anadinizarqassociados@gmail.com
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VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

Locação de pontos técnicos (tomadas, interruptores, ar-condicionado, telefone e
informação) conforme lay-out aprovado pela CONTRATANTE

15. Junho. 2020
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Planta Pontos Elétricos
1
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