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RESERVATORIO
INCENDIO
COM DUAS CELULAS

45000 LITROS
Diametro = 2,60 m
Altura util = 9,00 m

Reservatorio

Consumo
60.000L
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~ ca

D'AGUA

Vila Sdo José Bento Cottolengo
Coordenadas Geograficas

Latitude: 16°39'37.68"S 5 5
Longitude: 49°28'54.67"0

— PLANTA BAIXA — RESERVATORIO DO SISTEMA DE INCENDIO

ESC: 1/50

PLANTA DE SITUACAO

Esc:1/7.500
REF. | EDIFICACAO / UNIDADE / BLOCO AREA (M?) | PRANCHA
1 VIDA NOVA - BLOCO I - ADMINISTRACAO E SANITARIOS 48811 2
2 VIDA NOVA - BLOCO II - SALAO DE ATIVIDADES MULTIPLAS E COZINHA — 465,74 2
3 VIDA NOVA - BLOCO Il - QUADRA DE ESPORTES E VESTIARIOS 911,19 2
4 VIDA NOVA - BLOCO IV - CERAMICA/OFICINA DE CONSERTOS 163,74 3 L E G E N DA
5 VIDA NOVA - BLOCO V - MARCENARIA 551,14 5
6 VIDA NOVA - BLOCO VII - SALAS DE AULA 630,00 2 ---)-- DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
7 VIDA NOVA - BLOCO VIII - BIBLIOTECA 98,41 3
§ | PICICLETEIRO. i 28 4 mmmmm) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
9 GARAGEM DE ONIBUS/ CAMINHAO/ TRATOR 273,71 4
10 | LAVANDERIA 296,39 4
11 UNIDADE PADRE TITO 210,95 6 _ i PONTO DE ILUMINAQAO DE EMERGENCIA
12 | UNIDADE SANTA TEREZA 1.937,46 6-21
13 | AMBIENTE DA PISCINA 317,66 7 EXTINTOR PORTATIL COM CARGA DE DIOXIDO
14 | CASA DAS IRMAS (PAVTO SUPERIOR BLOCO CENTRAL) 674,43 17-20 DE CARBONO (CO,) CAPACIDADE =5B:C
15 | CASA DO GERADOR 20,13 7
16 | NIC - CASA DE APOIO - POSTO 118,56 7 EXTINTOR PORTATIL: COM CARGA D'AGUA
17 | NIC-CASA 1 228,42 8 CAPACIDADE =2 A
18 | NIC-CASA2 288,00 8 . .
19 | NIC.CASA3 288,00 " EXTINTOR PORTATIL COM CARGA DE PO
288,00 "BC" CAPACIDADE =20 B:C
20 | NIC-CASA 4 X 8
21 | NIC-CASA5 228,42 8 Q
22 | CENTRO DE ENSINO - ESCOLA SAO VICENTE 1.984,86 9 O?" é HIDRANTE SIMPLES PARA 2 MANGUEIRAS
23 | COZINHA E ALMOXARIFADO 1.349,22 10 DE 15m, ABRIGO (60X90X17)
24 | DEPOSITO DE LIXO 54,75 11
25 | EQUOTERAPIA 987,81 11 ‘f’
p HIDRANTE URBANO DE COLUNA
26 | FARMACIA (PVTO SUPERIOR BLOCO CENTRAL) 443,69 17-20 - C—
27 | FISIOTERAPIA 1.509,62 12
28 | HOSPITAL SAO COTTOLENGO / AMBULATORIO 2.312,21 14 i« REGISTRO DE RECALQUE COM
29 |MATADOURO 17721 1 - 7S @ VALVULA DE RETENGAO A 50 cm DA
30 AREA DE CONVIVENCIA 112,93 15 % GUIA DO PASSEIO (VER DETALHE)
31 | OFICINA 990,78 19 =)
32 | SUINOCULTURA 793,18 16 =i @ BOMBA DE INCENDIO
33 | UNIDADE PADRE BARIANE - CENTRO CULTURAL 147,70 17 TERRERENO ESCAVADO % %
2;1 ;?;ZEOC :E:/IRIZSTRATIVO E QUART. DE HOSPEDES (PAVTO SUP. B. CENTRAL) 4 z::,zz i; :22 & g AVISADOR SONORO E VISUAL
. it ) PARA O SISTEMA DE HIDRANTES
36 | UNIDADE SAO VICENTE 1.267,43 20 S =
37 | DEPOSITO DO PATRIMONIO 65,15 4 Ooi 3! @ ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
38 | DEPOSITO DE MILHO/ DEPOSITO DO LAVAJATO 93,03 4 0 (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)
39 | DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 54,08 4 90.00 \ e
40 | GARAGEM CARROS 71,69 4 7 — ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
41 | VIVEIRO E AMBIENTES DE APOIO 341,38 13 ! DE DETECCAO E ALARME
42 SANITARIOS PUBLICOS 69,95 23 o~ %
43 | PISCINA CENTRO DE ENSINO - 24 %5 90,00 Z E’ BATERIA DO SISTEMA DE
44 | VILA SAO VICENTE 3.129,60 26 = . DETECQAO DE ALARME
45 | PORTARIA 102,00 26 NG O
46 | UNIDADE SANTA CATARINA-AREA DE CONVIVENCIA 868,84 21 =2 CENTRAL DE ALARME COM QUADRO SINOPTICO, EM LOCAL
47 | UNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA 808,49 2 fé DE FACIL ACESSO VENTILADO, NO MAXIMO A 25 M DA AREA
48 | BAZAR DA TERE 1.703,00 24 — SEGURA, COM PRESENCA HUMANA CONSTANTE E FONTE DE
49 | LAVANDERIA NOVA 1.289,26 23 o~ ALIMENTAQAO COM AUTONOMIA DE 24 HORAS MAIS 15
50 | CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO 150,00 14 iz MINUTOS EM REGIME DE ALARME
51 | DEP. DE LIXO 181,70 15 =i
52 | PORTARIA DA VILA SAO VICENTE 24,96 30 e DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA
> 95,00 Tfj
>3 | RESERVATORIO DO SIST DE INCENDIO 1300 % % TUBULACAO DE INCENDIO APARENTE 2 1/2" ACO CARBONO
54 | CENTRO DIAGNOSTICO 626,98 25
TOTAL FINAL 34.843,93 5 CASA DE BOWBA > — — — TUBULACAO DE INCENDIO ENTERRADA PVC DN 65 mm
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VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO

AV. CEL GABRIEL ALVES DE CARVALHO, 163, BAIRRO SANTUARIO - TRINDADE-GO - CEP: 75.388-596

Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas n° 00.420.371/0001-22. Registro em Cartorio de Registro de Pessoa Juridicas
da Segunda Zona de Goiania, no Livro A-01, as folhas 164, em 20 de novembro de 1952, sob o n°® 175; Decreto de Utilidade
Publica Federal n.° 69.611 de 29 de novembro de 1971; Decreto de Utilidade Publica Estadual n°® 247 de 20 de outubro de 1970;
Decreto de Utilidade Pablica Municipal - Lei n° 811/97. Certificado de Entidade Beneficente de Assisténcia Social concedido
pelo Conselho Nacional de Assisténcia Social pela Resolugdo CNAS n° 112/1998, valido de 01/01/1998 a 31/12/2000.
Pedido de renovagdo em tempo habil, em 24/11/2000 e 28/05/2003, processos n® 44006.003653/2000-21 e 44006.001359/2003-71.
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PLATO
EQUOTERAPIA
PICADEIRO DESCOBERTO

APROVAGAO:

[ e ccooorcohs T

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR |
> PROCESSON.° |
)

1. ( ) Aprovagéo inicial de projeto; |
2. () Substituicdo de Projeto. Protocolo original n°® ................coiiiiiiiiiinnnnn.

3. ( ) Com Parecer Técnico: n.° .........cccceuieinans Lo,

4. () Projeto de Aceite*. Data de construgdo da edificaga.............cccccceeeieennnnnnn |

ESTUFA (HORTA)

(*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

i

A aprovagdo deste processo somente tera validade com a
apresentacdo do respectivo Certificado de Aprovagdo, o qual sera |

YOINYY3D 30 ONYO4

disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informacdes relativas a este processo e a autenticidade de sua
| aprovagao poderdo ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo

com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.

OBRA:

VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO

END.: AV. CEL GABRIEL ALVES DE CARVALHO, 163, BAIRRO SANTUARIO - TRINDADE-GO

[PROPRIETARIO:

VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO

N VIVERO DE AVES

ASA DE BOMBAS - EX|’ TE
_l VER DETALHE PRANCI A27 [
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N |

AUTOR DO PROJETO:
ENG. CIVIL DENIS FRANCISCO DOS SANTOS - CREA 21.616D/GO

77 Z

== AVENIDA CEL. GABRI

EL ALVES DE CARVALHO

RESPONSAVEL TECNICO:
ENG. CIVIL DENIS FRANCISCO DOS SANTOS - CREA 21.616D/GO

NN N N

SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

] A FAIXA DE ESTACIONAVENTO-BEVERA FICAR LIVRE CENTRO DE_ FORNAGEO VIDA NOYA (" GoNTEUDO:
QDF INCENDIO DE ARVORES, POSTES, PAINEIS OU OUTRO TIPO DE OBSTRUGAO -
C E CARVALIO IMPLANTACAO
ES D
GABRIEL ALV
AVENIDA CEL. N
0 ACESSO A EDIFICACAO DEVERA TER NO MIN. HPRARTE UE?(?S’\‘TCE)EIEI)'I%ECOLUNA Esc: /7 50 Q - AREA DO TERRENO: AREA CONSTRUIDA: S
FoNTeEE/;;TDE;F:\lﬁTé\(/)/:AEESET'\‘AE;G'A 4,00 m DE LARGURA POR 4,50 m DE ALTURA C 3 2 | . 2 | 2 , O 9 M 2 3 L|. . 8L|- 3 , 93 M 2 )
UNIDADE: ESCALA: FOLHA:
METROS INDICADA

CDESENHO: ) C\DJATA: ) I / 2 7

ALEXANDER (62) 98102-6525 UNHO/2020



AutoCAD SHX Text
CENTRO DE APOIO

AutoCAD SHX Text
DA PREFEITURA

AutoCAD SHX Text
100,00

AutoCAD SHX Text
20,28m

AutoCAD SHX Text
354º23'41"

AutoCAD SHX Text
15,03m

AutoCAD SHX Text
302º50'46" - 75,13m

AutoCAD SHX Text
267º18'47"

AutoCAD SHX Text
107,45

AutoCAD SHX Text
AVENIDA CEL. GABRIEL ALVES DE CARVALHO

AutoCAD SHX Text
104,43

AutoCAD SHX Text
105,34

AutoCAD SHX Text
100,81

AutoCAD SHX Text
105,60

AutoCAD SHX Text
jardins

AutoCAD SHX Text
101,79

AutoCAD SHX Text
104,66

AutoCAD SHX Text
90,00

AutoCAD SHX Text
101,48

AutoCAD SHX Text
AVENIDA GOIÂNIA

AutoCAD SHX Text
Az. 302º55'55"  394,62m

AutoCAD SHX Text
100,00

AutoCAD SHX Text
98,67

AutoCAD SHX Text
96,01

AutoCAD SHX Text
106,70

AutoCAD SHX Text
106,70

AutoCAD SHX Text
102,45

AutoCAD SHX Text
108,05

AutoCAD SHX Text
108,39

AutoCAD SHX Text
105,14

AutoCAD SHX Text
107,72

AutoCAD SHX Text
108,00

AutoCAD SHX Text
108,73

AutoCAD SHX Text
105,19

AutoCAD SHX Text
92,20

AutoCAD SHX Text
92,20

AutoCAD SHX Text
96,53

AutoCAD SHX Text
96,30

AutoCAD SHX Text
102,49

AutoCAD SHX Text
105,30

AutoCAD SHX Text
176º32'21"  -   795,08m

AutoCAD SHX Text
105,00

AutoCAD SHX Text
104,80

AutoCAD SHX Text
107,00

AutoCAD SHX Text
110,17

AutoCAD SHX Text
101,89

AutoCAD SHX Text
106,75

AutoCAD SHX Text
106,63

AutoCAD SHX Text
102,95

AutoCAD SHX Text
104,50

AutoCAD SHX Text
107,20

AutoCAD SHX Text
97,34  

AutoCAD SHX Text
102,67

AutoCAD SHX Text
95,93

AutoCAD SHX Text
102,30

AutoCAD SHX Text
95,37

AutoCAD SHX Text
TERRENO ESCAVADO

AutoCAD SHX Text
HERDEIROS DE SATURNINO LUIZ PEREIRA

AutoCAD SHX Text
82º53'08"  -   439,02m

AutoCAD SHX Text
105,00

AutoCAD SHX Text
109,85

AutoCAD SHX Text
90,00

AutoCAD SHX Text
95,00

AutoCAD SHX Text
100,00

AutoCAD SHX Text
90,00

AutoCAD SHX Text
SAN. MASCULINO

AutoCAD SHX Text
CASA DE MOTOR

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'AGUA

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO FEMININO

AutoCAD SHX Text
CASA DE MOTOR

AutoCAD SHX Text
DESCE

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
PISCINA

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
PISCINA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'AGUA

AutoCAD SHX Text
POMAR DE JABOTICABA

AutoCAD SHX Text
CENTRO CULTURAL

AutoCAD SHX Text
LAVAJATO

AutoCAD SHX Text
CURRAL

AutoCAD SHX Text
SILOS

AutoCAD SHX Text
FORNO DE CERÂMICA

AutoCAD SHX Text
CASA DE  

AutoCAD SHX Text
 BOMBAS

AutoCAD SHX Text
ESTUFA (HORTA)

AutoCAD SHX Text
PLATÔ

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE FORMAÇÃO VIDA NOVA

AutoCAD SHX Text
FOSSA SÉPTICA

AutoCAD SHX Text
PLATÔ

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'AGUA

AutoCAD SHX Text
CISTERNA

AutoCAD SHX Text
SUINOCULTURA

AutoCAD SHX Text
VIVEIRO DE AVES

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'AGUA

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
REGO D'AGUA

AutoCAD SHX Text
OLARIA

AutoCAD SHX Text
OLARIA

AutoCAD SHX Text
BRUACAS

AutoCAD SHX Text
CÓRREGO

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
PLATÔ

AutoCAD SHX Text
EQUOTERAPIA

AutoCAD SHX Text
PICADEIRO DESCOBERTO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
PORTÃO

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
NECROTÉRIO

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
DEPOS. GÁS

AutoCAD SHX Text
GERADOR

AutoCAD SHX Text
PISCINA

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
ABRIGO

AutoCAD SHX Text
DE CÔCHOS

AutoCAD SHX Text
102,49

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
AREA DE RISCO

AutoCAD SHX Text
176º32'21"  -   795,08m

AutoCAD SHX Text
VIDRO

AutoCAD SHX Text
VIDRO

AutoCAD SHX Text
VIDRO

AutoCAD SHX Text
CPD A=2,10m²

AutoCAD SHX Text
0,80X0,50

AutoCAD SHX Text
    SAÍDA 

AutoCAD SHX Text
0,80X2,10

AutoCAD SHX Text
0,80X2,10

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO A=2,10m²

AutoCAD SHX Text
0,80X0,50

AutoCAD SHX Text
0,80X2,10

AutoCAD SHX Text
0,80X2,10

AutoCAD SHX Text
CANCELA

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
PORTÃO DE CORRER

AutoCAD SHX Text
CANCELA

AutoCAD SHX Text
ACESSO A  AV. MANOEL MONTEIRO

AutoCAD SHX Text
PASSEIO  PÚBLICO

AutoCAD SHX Text
PASSEIO  PÚBLICO

AutoCAD SHX Text
100,81

AutoCAD SHX Text
POMAR DE JABOTICABA

AutoCAD SHX Text
NECROTÉRIO

AutoCAD SHX Text
PÁTIO DE CAMINHÕES

AutoCAD SHX Text
ÁREA LIVRE

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO BEIRAL

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO BEIRAL

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO BEIRAL

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PÚBLICO 

AutoCAD SHX Text
CALÇADA 

AutoCAD SHX Text
DIVISA COM LOTE VIZINHO

AutoCAD SHX Text
DIVISA COM LOTE VIZINHO

AutoCAD SHX Text
CALÇADA 

AutoCAD SHX Text
CALÇADA 

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PÚBLICO 

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PÚBLICO 

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
BOMBA ELÉTRICA

AutoCAD SHX Text
BOMBA JOCKER

AutoCAD SHX Text
BOMBA ELÉTRICA

AutoCAD SHX Text
Reservatório Consumo 60.000L

AutoCAD SHX Text
Reservatório Incl. 45.000L

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
BOMBA IRRIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
POÇO  ARTESIANO

AutoCAD SHX Text
PRAÇA DA AMIZADE

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
POÇO  ARTESIANO

AutoCAD SHX Text
PRAÇA DA AMIZADE

AutoCAD SHX Text
Esc:1/750

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
Esc:1/7.500

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
.......................................................

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
Reservatório Consumo 60.000L

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
BOMBA IRRIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
53 - PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ESC: 1/50

AutoCAD SHX Text
AVENIDA CEL. GABRIEL ALVES DE CARVALHO


	Sheets and Views
	Model


