
PLANTA DE COBERTURA

ESC.:                                                                    1/125.

UNIDADE DE FISIOTERAPIA

321.212,09 m²
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ENG° CIVIL ALEXANDER R. DI LACERDA -  CREA 16.818D/GO

1.509,62m²

APROVAÇÃO:

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

OBRA:

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO
END.: AVENIDA MANOEL MONTEIRO, Nº163, BAIRRO SANTUÁRIO, TRINDADE-GO

UNIDADE: FOLHA:

DATA:DESENHO: 6/6
METROS

ESCALA:

INDICADA

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALEXANDER (62) 98102-6525

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 00.420.371/0001-22. Registro em Cartório de Registro de Pessoa Jurídicas

da Segunda Zona de Goiânia, no Livro A-01, às folhas 164, em 20 de novembro de 1952, sob o nº 175; Decreto de Utilidade
Pública Federal n.º 69.611 de 29 de novembro de 1971; Decreto de Utilidade Pública Estadual  nº 247 de 20 de outubro de 1970; 
Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 811/97. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social pela Resolução CNAS nº 112/1998, válido de 01/01/1998 à 31/12/2000.
Pedido de renovação em tempo hábil, em 24/11/2000 e  28/05/2003, processos nº 44006.003653/2000-21 e 44006.001359/2003-71.

ÁREA DO TERRENO: ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 

MAIO/2020

(Antiga Unidade Santo Afonso)
- planta de cobertura
- detalhes
- legenda

CAIXA SIFONADA C/ GRELHA

CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA

CAIXA DE GORDURA

RALO SIFONADO

TUBO DE QUEDA ESGOTO PRIMÁRIO

COLUNA DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO
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TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC ESGOTO PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE PVC ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE PVC ESGOTO SECUNDÁRIO
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Telha Isotérmica
Telha Isotérmica

Tirante metálico Ø150mm

A = 4.14 m²
Box de Atend. 02

A = 129.12 m²
Ortopedia

A = 172.45 m²

Salão de
Neuropediatria

A = 146.61 m²
Varanda

A = 183.46 m²

Recepção 100
Lugares

+0.00

Estrutura da marquise
em placas de ACM
Branco Fosco

5.0%
Telha Isotérmica Acústica

Projeção do Condutor
Forro de Lambril

CORTE   AA

ESC.:                        1/75.
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Calha 2

Calha 4

Calha 3

Calha 5

Calha 6

Calha 7

BRAÇADEIRA

LAJE

PAREDE

BRAÇADEIRA
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DET. FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO
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DETALHE CALHA 1
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DETALHE CALHA 2
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DETALHE CALHAS  3 E 5
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ESC.:                                                1/10.

DETALHE CALHA 6
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DETALHE CALHA 7
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DET. DRENAGEM ESPELHO D'ÁGUA
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PLANTA

CORTE

Nível de fundo espelho d'água

Projeção do fundo da canaleta de entreda

Nível da pista de rolamento

Tubo PVC soldável DN 60

Registro de

esfera DN 60
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Rebaixo para

descarga de fundo
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AV. CEL GABRIEL ALVES DE CARVALHO, 163, BAIRRO SANTUÁRIO - TRINDADE-GO - CEP: 75.388-596
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